
TABELA NR 1  OBLICZENIA LINII ZASILAJĄCYCH 

ODBIORY Pi Iz

- V Nr  kW -  kW  - A  - A m % %

1.  2.  3. 4. 5. 6.  7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

RK 400 RK  37,75      0,60  22,65       0,93      35,2  I 40 CU 5xLgY 25 16,5  0,17      3
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